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ПРОЕКТНІ РІШЕННЯ ЩОДО ЗМЕНШЕННЯ ВТРАТ ВУГЛЕВОДНІВ  
НА КРЕМЕНЧУЦЬКОМУ НАФТОПЕРЕРОБНОМУ ЗАВОДІ  
ВІД СПОРУД МЕХАНІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД 
Розглянуто передові технічні рішення щодо зменшення втрат нафти та нафтопродуктів від споруд першої 
системи механічного очищення стічних вод на нафтопереробному заводі. 
The advanced technical decisions relating to the reduction of losses of oil and petroleum product from the facilities of 
the first system from waste water mechanical treatment at the refinery have been considered.  
 
Постановка проблеми 
Нафтопереробні заводи (НПЗ) належать до кате-
горії підприємств з високим споживанням води, у 
результаті чого утворюється велика кількість ток-
сичних стоків, забруднених нафтопродуктами.  
Очисні споруди на НПЗ займають значні площі − 
до 10−15 % від загальної площі заводу 1; 2.  
Відкритість усіх споруд нафтоуловлювання при 
великому “дзеркалі” води і подавання чималої  
кількості повітря у флотатори та аеротенки, що 
мають також відкриту поверхню великої площі, 
призводить до того, що очищуючи стоки, самі 
очисні споруди стають джерелом забруднення 
атмосфери вуглеводнями. Втрати вуглеводнів на 
НПЗ від очисних споруд можуть досягати 8,3% 







Рис. 1. Структура втрат нафти і нафтопродуктів  
на НПЗ 
Тому правильність вирішення питань відведення 
та очистки стічних вод НПЗ має першочергове 
значення в попередженні збитків, що можуть за-
подіяти ці стоки довкіллю, та економіці підпри-
ємства.  
У каналізаційну мережу заводу надходять вода і 
конденсати тільки з незамкнених систем водопос-
тачання, і залежно від того, з яких технологічних 
процесів надходить вода та чим вона забруднена, 
на НПЗ існує декілька ізольованих одна від одної 
систем каналізації.  
Відповідно до технології очищення, каналізу-
вання технологічних стоків здійснюється на НПЗ 
двома основними системами.  
У першу систему каналізації відводяться стоки 
водного промивання нафтопродуктів, охоло-
дження вузлів обладнання, дренажні води, зли-
вові води з виробничих майданчиків, що після 
доочищення в повному обсязі повертаються на 
завод для використання в системі оборотного во-
допостачання. Стічні води першої системи кана-
лізації мають зазвичай такі характеристики 8; 9: 
Нафтопродукти, мг/л………………….…………..≤5000 
Солі, мг-екв/л…………………………….………..≤1500 
Завислі речовини, мг/л………….………….……....≤100 




Біологічне споживання кисню, мг/л………..…250−450 
Хімічне споживання кисню, мг/л……..............400−550 
Забруднення зливових стоків, що відводяться у 
зливову каналізацію, вважають аналогічним  
забрудненню стічних вод першої системи. У та-
ких стоках міститься до 125 мг/л нафтопродуктів 
та до 125 мг/л завислих речовин. 
Другу систему використовують для солевмісних 
та хімічно забруднених стоків електрозневодню-
вальних та знесолювальних установок (ЕЛЗУ), 
підтоварних вод резервуарних парків, що після 
доочищення в повному обсязі скидаються у во-
дойму.  





Стічні води другої системи відносяться до най-
більш забруднених, тому навіть після очисних 
споруд вони не можуть бути повернутими в сис-
тему оборотного водопостачання НПЗ.  
Склад стічних вод ЕЛЗУ, наприклад, може бути та-
ким 1; 5; 8−10: 
Сумарний вміст солей, мг/л……………...10000−30000 
Хлор-іони, мг/л……………………………..6000−15000 
Сульфати, мг/л.……….……..…………………...40−350 
Загальна жорсткість, мг-екв/л………….……….30−100 
Загальна лужність, мг-екв/л………………….…1,5−4,0 
рН……………………………………………....…7,1−7,3 
Хімічне споживання кисню, мг/л………….….300−800 
У разі, коли стоки створюють неприпустимий 
для скиду у водоймище об’єм, тоді у складі НПЗ 
передбачаються споруди з ліквідації стоків ЕЛЗУ 
методом випаровування з подальшою утилізаці-
єю солей та використанням отриманого конден-
сату в системі виробничого водопостачання  
заводу. 
Загальну кількість виробничих стоків на одну 
тонну переробленої нафти на НПЗ наведено в 
табл. 1 5; 11. 
Таблиця 1 
Середня кількість стоків на одну тонну  
переробленої нафти на НПЗ 




   0,23−0,95 
   0,38−1,50 
 0,09−0,2 
 0,1−0,25 
Наведені у табл. 1 витрати стоків першої та дру-
гої систем заводів паливного і паливно-
мастильного профілей включають також витрати 
нафтовмісних стічних вод від підприємств, що 
обслуговують заводи (теплоелектроцентраль, за-
лізнична та пропарювальні станції тощо).  
У свою чергу, витрати та якість стічних вод іс-
нують у прямій залежності від правильності по-
будови технологічних схем та включених до 
складу заводу нафтопереробних установок, а та-
кож від того, наскільки повно виконані на уста-
новках та об’єктах загальнозаводського госпо-
дарства заводу заходи щодо запобігання та змен-
шення забруднення стічних вод:  
− різке зменшення скидання в каналізацію наф-
топродуктів через організацію їх збирання від 
вивільненних апаратів та трубопроводів під час 
аварій та ремонтів; 
− виключення скидання в каналізацію реагентів 
та інших токсичних речовин, організація для цих 
компонентів спеціальних накопичувачів або бу-
дівництво спеціальних каналізаційних систем; 
− максимальне використання для охолодження 
нафтопродуктів апаратів повітряного охоло-
дження. 
Використання проблеми 
Як приклад розглянемо структуру очисних спо-
руд першої системи каналізації Кременчуцького 
НПЗ та сучасні проектні рішення, що впрова-
джуються на них для захисту навколишнього 
природного середовища.  
На спорудах механічного очищення Кремен-
чуцького НПЗ стоки першої системи каналізації 
послідовно проходять очищення в піскоуловлю-
вачах, нафтових пастках, відстійниках додатко-
вого відстою, флотаційних установках та надхо-
дять на установку біологічного очищення води. 
Після обробки вода повертається в систему обо-
ротного водопостачання підприємства.  
Існуючі очисні споруди морально та фізично за-
старіли і не забезпечують потрібну якість очи-
щення стічних вод, а їх стан є причиною забруд-
нення атмосфери. Тому з метою доведення якості 
очищених вод до вимог чинних норм та для істо-
тного зменшення втрат вуглеводнів і захисту ат-
мосферного повітря від забруднювальних речо-
вин потрібно замінити відкрите обладнання очи-
сних споруд на сучасне обладнання закритого 
типу [6].  
Принципову схему таких очисних споруд першої 
системи каналізації на прикладі Кременчуцького 
НПЗ зображено на рис. 2. 
Стоки першої системи каналізації наземною на-
пірною лінією надходять на рішитки, на яких ві-
дбувається уловлювання великих (більше 5 мм) 
механічних домішок. 
Потім стічні води самостійно трубопроводом по-
даються в горизонтальний піскоуловлювач, де 
вода звільняється від основної маси піску та ін-
ших твердих мінеральних домішок. Далі вода 
трубопроводом надходить до сепаратора нафто-
продуктів, де відокремлюється від основної маси 
нафтопродуктів і залишків піску.  
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                                                 Рис. 2. Принципова схема закритих очисних споруд: 
І – стоки першої системи каналізації; 
ІІ – суміш шламу та осаду;  
ІІІ – на споруди біологічного очищення;  
ІV– уловлений нафтопродукт;  
V– флокулянт;  
VІ – коагулянт; 
1 – решітка;  
2 – піскоуловлювач;  
3 – сепаратор;  
4 – резервуар для уловленого нафтопродукту;  
5 – буферний резервуар;  
6 – флотатор;  
7 – флокулятор;  
8 – резервуар для осаду 
 
Відокремлення нафти та дрібних мінеральних 
частин від стічних вод забезпечується певною 
тривалістю перебування стоків у сепараторі.  
При цьому між близько розташованими пласти-
нами сепаратора підтримується повільний ламі-
нарний рух рідини, що дозволяє нафті знаходи-
тись на поверхні води.  
Ступінь уловлювання нафти прямо пропорційний 
діаметру її крапель, тому для більшої ефектив-
ності потрібно максимально збільшити краплі 
нафти та попередити їх емульгування. З цієї при-
чини нафтові стоки надходять у сепаратор не за 
допомогою насосів, щоб уникнути великих шви-
дкостей та різких поворотів потоку, а самостій-
но. 
Оброблена в сепараторі вода насосами Н-1 пода-
ється у флокулятор, а потім у флотатор, що при-
значені для очищування води від емульгованих 
нафтопродуктів та дрібних зважених частинок 
мінерального та органічного походження. Для 
інтенсифікації процесу очищення у флокулятор 
додають розчин коагулянту і розчин флокулянта 
з автоматичної системи приготування розчину 
флокулянта.  
Розрахункову концентрацію забруднень у стіч-
них водах до і після очищення у спорудах меха-
нічного очищення наведено у табл. 2. 
Надмірна кількість стічних вод, що можуть утво-
рюватися під час зливи, надходить із сепаратора 
трубопроводом у буферний резервуар.  
Таблиця 2 
Концентрація забруднень до і після очищення  
Забруднення Забруднення, мг/л 













Не більше 40 
Не більше 25 
7,0−8,5 
5−35 





Якщо витрати стоків знижені, вода з буферного 
резервуара відкачується насосом у флотатор для 
подальшого очищення. 
Очищені стічні води з флотатора надходять са-
мостійно на існуючі біологічні очисні споруди 
заводу, де залишки емульгованих нафтопродук-
тів остаточно окиснюються мікроорганізмами-
деструкторами нафтопродуктів.  
У запроектованій установці для спорожнення 
устаткування в зимовий період у разі тривалої 
зупинки або ремонту передбачено дренаж із всіх 
апаратів і резервуарів у каналізаційну систему.  
У процесі очищення стічних вод утворюються пі-
сок, осад, флотошлам та уловлений нафтопродукт. 
Пісок вогкістю 5−15 % двома транспортерами − 
горизонтальним і похилим − спрямовується з  
піскоуловлювача в автомобільний причіп, осна-
щений саморозвантажним кузовом.  
У міру заповнення кузова причепа пісок виво-
зиться за межі очисних споруд на полігон твер-
дих відходів. 
Осад із сепаратора через продувальний клапан, 
відводиться трубопроводами в резервуар флото-
шламу та осаду.  
Пінний продукт періодично видаляється за до-
помогою скребкового механізму флотатора в ре-
зервуар флотошламу та осаду, звідки насосом 
перекачується в резервуари осаду разом з осадом 
сепаратора.  
Для запобігання осіданню і затвердіванню сумі-
ші осадів і флотошламу в накопичувальному ре-
зервуарі передбачено підігрівання і перемішу-
вання.  
Уловлені нафтопродукти з сепаратора самостій-
но надходять в резервуар для уловленого нафто-
продукту. 
Основні джерела надходження забруднень в ат-
мосферу від існуючих очисних споруд закритого 
типу першої системи каналізації на Кременчуць-
кому НПЗ наведено у табл. 3.  
Джерела забруднень, що ліквідовують після за-
кінчення будівництва, наведено у табл. 4. 
Таблиця 3 
Джерела забруднень  
Точка викиду Викиди  
вуглеводнів, т 
Нафтова пастка 














Резервуар уловленого  
нафтопродукту 












Упровадження описаної технології очисних спо-
руд закритого типу забезпечує ефективне улов-
лювання нафтопродуктів, знижує викиди шкід-
ливих речовин в атмосферу в 6–10 разів, дає мо-
жливість контролю за герметичністю споруд та 
дозволяє оперативно втручатися у процес очи-
щення стічних вод і усувати можливість витоків і 
неполадок. 
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